
 مورد استفاده در بیمارستان ها مشخصات کیت های کلرسنجی

تیمارستان َای استان در خػوًظ تُیوٍ کیوت    " استعلام یکسری از ضرکت َا ي تعضاتا تًجٍ 

کلرسىج سىجص کیفیت آب آضامیذوی مًرد تاییذ تاستحضار موی رسواوذ َرکیتوی کوٍ مجوًز از      

می تًاوذ تعىوًان یو    زیر دارای مطخػات یا  ادارٌ کل تجُیسات پسضکی يزارت متثًع را داضتٍ

لیسوت ترخوی از   ، گسیىٍ مذ وظر قرار گیرد. در ضمه تا تًجٍ تٍ تىًع کیت َای کلرسىج در تازار 

در غًرت  .َمچىیه ضرکت َای مًرد تاییذ جُت تُرٌ ترداری لازم حضًرتان ارسال می گردد

پو  از   ایه معايووت  ، لرسىجیکیت َای کجُت غذير تأییذیٍ تیمارستان َا مثىی تر درخًاست 

 .می ومایذقت ي غحت دادٌ َا وسثت تٍ غذير تأییذیٍ اقذام تازدیذ کیت ي تررسی میسان د

 مشخصات کیت های کلرسنجی

  DPDريش سىجص  -
 میلی گرم در لیتر 3قاتلیت سىجص کلر آزاد تاقیماوذٌ در محذيدٌ غفر تا  -
 در ی  کیت   PHامکان سىجص َمسمان کلر تاقیماوذٌ ي  -

  3ي  2- 5/1- 1- 8/0- 5/0- 2/0درجٍ تىذی کیت ترای ومایص اعذاد استاوذارد  -

 ظاَر کیت ضفاف ، دارای تمایس طیف روگ تىذی ي قاتل تطخیع -

 تستٍ تىذی سث  ي قاتل حمل -

  2/0درجٍ تىذی کیت ترجیحا تا فًاغل  -

 معرف مػرفی ترجیحا تٍ غًرت قرظ  -

  9تا  5/6ذيدٌ در مح  PHقاتلیت اوذازٌ گیری  -

 يجًد دستًرالعمل ي ريش کار ريی تستٍ تىذی ي یا در داخل آن تٍ زتان فارسی  -

 اسامی شرکت ها : -

 ( کیت کلرسىج دیجیتال محػًل ضرکت َ  لاوگ1ٍ
 ( کیت کلرسىج دیجیتال محػًل ضرکت تُیه آب زوذٌ ريد2
 ( کیت کلرسىج از وًع کالردیس 3
 ضرکت تُیه آب زوذٌ ريد( کیت کلرسىج تیتراسیًن محػًل 4
 ( کیت کلرسىج چطمی محػًل ضرکت ياَة5
 ( کیت کلرسىج چطمی محػًل ضرکت پالیه تست تحت عىًان پًل تستر6
 ( کیت کلرسىج دیجیتال محػًل ضرکت پالیه تست7

  

 


